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VEZANO ZA OVO UPUTSTVO 

Svrha 

Ovo uputstvo opisuje instaliranje, montažu, rad sa uređajem, kao i opis problema vezanih 

za rad uređaja. Pažljivo pročitajte uputstvo pre montiranja i rada sa uređajem. Zadržite 

ovo uputstvo kako biste imali odgovor na buduća pitanja. 
 

Mere opreza 

1. Pre korišćenja uređaja pročitajte sva uputstva i mere opreza postavljene na uređaju. 

2. PAŽNJA - kako biste smanjili rizik od ozleda, koristite i punite samo 

dubokopražnjive, punjive akumulatore. Ostali tipovi akumulatora mogu eksplodirati, 

izazvati ozlede i oštećenja. 

3. Ne rastavljajte uređaj. Odnesite ga u kvalifikovanji servisni centar. Pogrešno 
rastavljenje može rezultirati rizikom od električnog šoka ili požara. 

4. Pre rada na održavanju ili čišćenja diskonektujte sve kablove da biste smanjili rizik od 

električnog udara. Samo Isključenje uređaja ne smanjuje rizik. 

5. OPREZ! - samo kvalifikovana osoba može povezati uređaj sa baterijom. 

6. NIKADA nemojte puniti smrznutu bateriju. 

7. Za optimalan rad invertora, odaberite odgovarajući presek kabla. To je veoma važno za 

ispravan rad invertora. 

8. Budite pažljivi kada radite sa metalnim alatom na ili oko baterije. Postoji rizik od pada 

alata i varničenja i od kratkog spoja baterija što može izazvati eksploziju. 

9. Pažljivo sledite postupak instaliranja kada želite da diskonektujete AC ili DC 

terminale. Detalje pogledajte u delu INSTALIRANJE. 

10. Osigurači ( 4 kom od 40A, 32VDC za 1KVA 6 kom od 40A, 32VDC za 3KVA, 1 

kom od 200A, 64VDC za 5KVA) su potrebni za prekostrujnu zaštitu. 

11. UZEMLJENJE - Ovaj invertor treba da bude povezan na sistem uzemljenja. 

Ispoštujte sve lokalne regulative prilikom instaliranja invertora. 
12. NIKAD nemojte izazvati kratak spoj na AC izlazu i DC ulazu. NE POVEZUJTE 
sistem na mrežu kada postoji kratak spoj na DC ulazu. 
13. UPOZORENJE!! Samo kvalifikovanje osobe mogu da servisiraju uređaj. Ako se 
kvar uređaja ponavlja, pošaljite uređaj lokalnom distributeru ili servisnom centru.
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Opis 

Ovo je multifunkcionalni invertor/punjač koji kombinuje funkcije invertora, solarnog 

punjača i punjača baterije koji nudi neprekidno napajanje za portabl veličine. Njegov 

sveobuhvatni LCD ekran nudi korisnički - podesiv i jednostavan rad preko tastera za 

podešavanje struje punjenja baterije, AC/solar prioriteta punjenja i prihvatljivog ulaznog 

napona na osnovu različitih aplikacija. 

 

Karakteristike 

- Invertor čistog sinusa 
- Sa ugrađenjim PWM solarnim regulatorom punjenja 

- Mogućnost podešavanja ulaznog napona za kućnu primenu i računare preko LCD 
podešavanja 

- Podesiva struja punjenea baterija na osnovu aplikacije preko LCD podešavanja 

- Podesiv AC/solar prioritet punjenja preko LCD podešavanja 

- Kompatabilan sa naponom mreže ili strujom generatora 

- Automatsko restartovanje dok se AC oporavlja 

- Zaštita od preopterećenja, previsoke temperature, kratkog spoja 

- "Pametan" punjač baterija dizajniran za optimizaciju performansi baterija 

- Funkcija hladnog starta 

 

Osnovni način spajanja sistema 

Sledeća slika prikazuje osnovnu primenu invertora/punjača. Za kompletan sistem 

potrebni su i: 
- mreža ili agregat 

- solarni paneli (opciono) 

Konsultujte se sa vašim dobavljačem (serviserom) o načinima postavljanja sistema prema 
vašim potrebama. Ovaj invertor može napajati sve uređaje u kući ili kancelariji, 
uključujući svetlo, ventilator, frižider, klimu.
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Slika 1 : Hibridni sistem napajanja
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INSTALIRANJE 

Raspakivanje i pregled uređaja 

Pre postavljanja obavezno pogledati uređaj kako ne bi nešto unutar pakovanja bilo 

oštećeno. 

Pakovanje sadrži: 

- Uređaj x1 

- Uputstvo za upotrebu x1 

- Komunikacioni kabl x1 

- CD sa softverom x1 
 

Priprema 

Pre spajanja kablova, skinite donji poklopac, tako što ćete odšrafiti dva šrafa kao što je 
prikazano na slici ispod. 

 
Montiranje uređaja 

Pre montiranja uređaja razmotrite sledeće tačke: 
- Ne montirajte invertor na površinu od zapaljivog materijala, 

- Montirajte invertor na čvrstu podlogu, 

- Postavite invertor u nivou očiju tako da uvek možete da pročitate vrednosti na displeju, 

- Za optimalan rad invertora temperatura okoline mora da bude u rasponu od 0°C do 
55°C, 

- Preporučeni položaj je vertikalan, 

- Druge objekte i površine držite na udaljenosti koja je prikazana na dijagramu radi 

pravilnog hlađenja i obezbeđenja dovoljno prostora za postavljanje kablova. 
 

 

 
 

Uređaj se montira pomoću tri šrafa.
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Spajanje baterija (akumulatora). 

PAŽNJA: Za siguran rad i poštovanje propisa, preporučuje se instalacija osigurača 

jednosmerne struje odgovarajuće snage ili prekidač između baterija i invertora. U nekim 

slučajevima nije zahtevano postaviti osigurač, ali se uvek preporučuje instalacija 

osigurača jednosmerne odgovarajuće snage. Molimo vas odaberite određenu struju u 

amperima, u tablici ispod, kao i potreban osigurač ili veličinu prekidača. 

UPOZORENJE! Kompletno stanje potrebno je izvesti od strane kvalifikovanog osoblja. 

UPOZORENJE! Veoma je važno, za sigurnost sistema i optimalan rad, da se koristi 

odgovarajući kabl za spajanje baterija. Kako biste smanjili rizik od povreda, molimo 

koristite preporučene kablove i veličine priključaka kao u tabeli ispod.
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Preporučeni kabl za bateriju i odgovarajući priključak: 

Za spajanje baterija, molimo vas sledite prikazana pravila: 

 

Model 

Tipična 

amperaž 

a 

Kapacite 

t 

baterije 

Presek 

kabla 

Terminal 
Moment 

sile 
Kabl 

mm2 

Dimenzije 

D (mm) L (mm) 

1KVA 66A 100Ah 
1*6AWG 14 6.4 29.2 2 ̴ 3Nm 

2*10AWG 8 6.4 23.8 

3KVA 100A 
100Ah 1*4AWG 22 6.4 33.2 2 ̴ 3Nm 
200Ah 2*8AWG 14 6.4 29.2 

5KVA 110A 200Ah 
1*2AWG 38 6.4 39.2 2 ̴ 3Nm 

2*6AWG 28 6.4 33.2 

 

1. Montirajte baterijski obruč prema odgovarajućem kablu preporučene veličine. 

2. 1KVA model podržava 12VDC sistem, 3KVA model podržava 24VDC sistem, 5KVA 

model podržava 48VDC sistem. Povežite baterije kao sa slike dole. Predlažemo 

povezivanje najmanje 100Ah kapaciteta baterije za 1KVA i 3KVA modele i najmanje 

200Ah za 5KVA model. 
 

 
 

NAPOMENA: Molimo vas koristite samo zatvorene olovne baterije ili zatvorene 
GEL/AGM olovne baterije.
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3. Umetnite obruč u izvod baterijskog kalba ravno u priključak na inverteru, te proverite 

da li su šrafovi pritegnuti momentom sile od 2-3Nm. Proverite da li su polovi na 

baterijama i invertor/punjaču ispravno spojeni i obruč priključka čvrsto pritegnuti na 

spojeve baterije. 
 

Upozorenje: opasnost od udara 

Montaža mora biti izvedena sa pažnjom zbog visokog napona akumulatora spojenih u 

seriju. 

PAŽNJA! Ne stavljajte ništa između ravnog dela terminala invertora i prstena terminala, 

jer može doći do pregrevanja. 

PAŽNJA! Ne nanosite antioksidacione supstance na terminale pre nego ih čvrsto 

povežite. 

PAŽNJA! Pre konačne DC veze ili zatvaranja DC prekidača/rastavljača osigurajte da 

pozitivan pol (+) bude spojena na pozitivan (+), a negativan (-) na negativan (-). 
 

AC ulaz / izlaz priključak 

OPREZ! Pre spajanja na ulazni AC izvor napajanja, molimo ugraditi zaseban prekidač 

AC između pretvarača i ulaznog AC izvora napajanja. To će osigurati da invertor može 

biti sigurno isključen tokom održavanja i potpuno zaštićen od visoke struje AC ulaza. 

Preporučuje se prema specifikaciji, AC prekidači 10A za 1KVA, 32A za 3KVA i 50A za 

5KVA. 

OPREZ! Postoje dve stezaljke sa "IN" i "OUT". Molimo vas da ne zaboravite spojiti 
ulazne i izlazne priključke. 

 

UPOZORENJE! Sva spajanja moraju biti izvedena od strane kvalifikovanog osoblja. 

UPOZORENJE! Za sigurnost sistema i optimalan rad treba koristiti odgovarajuće 

kablove za ulazni AC priključak. Da biste smanjili rizik od ozleda, molimo vas da 

koristite preporučenu veličinu kabla, tabela ispod. 
 

Predlog kablova za potrebe AC povezivanja 

 
Model AWG broj Moment sile 

1KVA 16AGW 0.5 ̴ 0.6 

3KVA 12AWG 1.2 ̴ 1.6 

5KVA 8AWG 1.4 ̴ 1.6 
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Molimo sledite sledeće korake u spajanju AC ulaza/izlaza priključka: 

1. Pre spajanja AC ulaz/izlaz priključka, prvo otvorite DC zaštitnik ili rastavnik. 

2. Uklonite izolacijski rukav 10mm za šest vodiča i skratite fazu L i neutralni vodič N za 

3mm 

3. Umetnite AC kablove ulaza prema polaritetu navedenom na terminalu i zategnite 
šrafove terminala. Budite sigurni da prvo spajate PE zaštitni provodnik. 

 
UPOZORENJE! 

Budite sigurni da je DC izvor napajanja isključen pre nego što pokušate da ga čvrsto 
spojite na uređaj. 

4. Postavite AC izlazni kabl prema polaritetu prikazanom na terminalu i zategnite šrafove 

terminala. Prvo spajate PE zaštitni provodnik . 

 

 

5. Proverite da li su žice čvrsto spojene. 

OPREZ! Proverite da li ste povezali AC kablove ispravnog polariteta. Ako se L i N 

kablovi povežu obrnuto, može doći do kratkog spoja kada invertori rade u paraleli. 

OPREZ! Uređaji kao što je klima zahtevaju najmanje 2 ̴ 3 minuta za resetovanje zato što 

im je potrebno dovoljno vremena za balansiranje hladnog gasa unutar kola. Ako nestane 

napajanja na kratko može doći do oštećenja na konektovanim uređajima. Radi prevencije 

ovakvog oštećenja, pre instaliranja proverite sa proizvođačem klima uređaja da li su 

opremljeni sa funkcijom vremenskog kašnjenja. U suprotnom, invertor/punjač će 

prikazati grešku preopterećenja i isključiti izlaz da zaštiti vać uređaj, ali ponekad ipak 

dođe do oštećenja klima uređaja.
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Povezivanje fotonaponskih modula 

OPREZ! Pre spajanja na fotonaponskih modula, molimo posebno instalirati DC sklopku 

između invertora i fotonaponskog modula. 

UPOZORENJE! Sva spajanja moraju biti izvedena od strane kvalifikovanog osoblja. 

UPOZORENJE! Za sigurnost sistema i optimalan rad treba koristiti odgovarajuće 

kablove za povezivanje fotonaponskog modula. Da biste smanjili rizik od povreda, 

molimo vas da koristite preporučenu veličinu kabla, tabela ispod. 

 
Amperaža AWG broj Moment sile 

50A 8 AWG 1.4 ̴ 1.6 Nm 

 

Izbor PV modula: 

Kada odaberete odgovarajuće fotonaponske module, sledite sledeće parametre: 

1. Napon otvorenog kola (Voc) modula ne sme prelaziti maksimalni napon otovrenog 

kola fotonaponskog niza za invertor. 

 
Model 1KVA 3KVA 5KVA 

Solarni režim punjenja  

Struja punjenja (PWM) 50Amp 

Naponski sistem 12VDC 24VDC 48VDC 

Opseg radnog napona 15 ̴ 18VDC 30 ̴ 32VDC 60 ̴ 72VDC 

Maksimalni fotonaponski niz 

napona otvorenog kola (Voc) 
40VDC 80VDC 105VDC 

 

2. Maksimalni napon napajanja fotonaponskog modula trebalo bi da bude što bliži 

naponu Vmp od invertora, ili Vmp opsega da dobije najbolje preformanse. Ako jedan od 

fotonaponskih modula ne može da ispuni uslov, neophodno je da imate nekoliko 

fotonaponskih modula, povezani redno. Pogledajte tabelu ispod: 

 
Model Najbolji Vmp Vmp opseg 

1KVA 15VDC 15 ̴ 18VDC 

3KVA 30VDC 30 ̴ 32VDC 

5KVA 60VDC 56 ̴ 72VDC 

*Vmp – Maksimalni napon napajanja fotonaponskog modula 

Efikasnost punjenja fotonaponskog modula je uvećana kada fotonaponski sistem je blizu 
najboljeg Vmp. 

 

Maksimalni broj fotonaponskih modula u seriji: Vmpp fotonaponskog modula * X 

fotonaponskih modula (kom) = najbolji Vmp invertora 

Broj fotonaponskih modula u paraleli: maksimalna struja punjenja invertora / Impp 

fotonaponskog modula 

Ukupan broj fotonaponskih modula = maksimalan broj fotonaposkih modula u seriji * 

maksimalan broj fotonaponskih modula u paraleli.
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Uzmimo 1KVA invertor za primer da ispravno izaberemo fotonaponske module. Nakon 

što smo uzeli u obzir da napon otvorenog kola (Voc) fotonaponskog modula ne 

prevazilazi 40VDC i više. Ako je Vmpp fotonaponskog modula blizu 15VDC ili uopsegu 

od 13 ̴ 18VDC, možemo izabrati fotonaponske module sa specifikacijom iz tabele. 

 

Maksimalna snaga fotonaponskog 

modula 
85W 

Maks. broj fotonaponskih 

modula u seriji 
Maksimalna snaga pri Vmpp(V) 17,6V 1→ 17,6 x 1 = 15 ̴ 18 

Maksimalna struja pri Impp(A) 4,83A Fotonaponski moduli u 

Napon otvorenog kola(V) 24,6V paraleli 

 
Struja kratkog spoja(A) 

 
5,03A 

10→50A / 4,83 

Ukupni broj fotonaponskih 
modula 
1 x 10 = 10 

 

Maksimalni broj fotonaponskih panela u seriji: 1 

Maksimalni broj fotonaponskih panela u paraleli: 10 

Ukupan broj fotonaponskih panela: 1 x 10 = 10 

 

Uzmimo 3KVA invertor za primer da ispravno izaberemo fotonaponske module. Nakon 

što smo uzeli u obzir da napon otvorenog kola (Voc) fotonaponskog modula ne 

prevazilazi 60VDC i više. Ako je Vmpp fotonaponskog modula blizu 30VDC ili uopsegu 

od 30 ̴ 32VDC, možemo izabrati fotonaponske module sa specifikacijom iz tabele. 

 

Maksimalna snaga fotonaponskog 

modula 
260W 

Maks. broj fotonaponskih 

modula u seriji 

Maksimalna snaga pri Vmpp(V) 30,9V 1→ 30,9 x 1 = 30 ̴ 32 

Maksimalna struja pri Impp(A) 8,42A Fotonaponski moduli u 

Napon otvorenog kola(V) 37,7V paraleli 

 
Struja kratkog spoja(A) 

 
8,89A 

6→50A / 8,42 

Ukupni broj fotonaponskih 
modula 
1 x 6 = 6 

 

Maksimalni broj fotonaponskih panela u seriji: 1 

Maksimalni broj fotonaponskih panela u paraleli: 6 

Ukupan broj fotonaponskih panela: 1 x 6 = 6 

 

Uzmimo 5KVA invertor za primer da ispravno izaberemo fotonaponske module. Nakon 

što smo uzeli u obzir da napon otvorenog kola (Voc) fotonaponskog modula ne 

prevazilazi 105VDC i više. Ako je Vmpp fotonaponskog modula blizu 60VDC ili u 

opsegu od 56 ̴ 72VDC, možemo izabrati fotonaponske module sa specifikacijom iz 

tabele.
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Maksimalna snaga fotonaponskog 

modula 
260W 

Maks. broj fotonaponskih 

modula u seriji 
Maksimalna snaga pri Vmpp(V) 30,9V 2→ 30,9 x 2 = 56 ̴ 72 

Maksimalna struja pri Impp(A) 8,42A Fotonaponski moduli u 

Napon otvorenog kola(V) 37,7V paraleli 

 
Struja kratkog spoja(A) 

 
8,89A 

6→50A / 8,42 

Ukupni broj fotonaponskih 
modula 
2 x 6 = 12 

 

Maksimalni broj fotonaponskih panela u seriji: 2 

Maksimalni broj fotonaponskih panela u paraleli: 6 

Ukupan broj fotonaponskih panela: 2 x 6 = 12 

 
Sledećim redom povežite PV module: 

1. Skinite izolaciju 10mm sa pozitivnih i negativnih provodnika. 

2. Proverite polaritet kablova sa PV modula i PV ulaznih konektora. Povežite pozitivan 

pol (+) kabla sa pozitivnim polom (+) PV ulaznih konektora. Povežite negativan pol (-) 

kabla sa negativnim polom (-) PV ulaznog konektora. 

3. Proverite da li su kablovi čvrsto povezani. 

 

Završna montaža 

Nakon spajanja svih kablova molimo na donji poklopac stavite dva šrafa kojim 
pričvršćujete sigurnosni poklopac na mesto. 

 

Povezivanje komunikacije 

Koristite komunikacioni kabl koji ste dobili uz invertor za povezivanje invertora i 

računara. Stavite CD u računar i sledite uputstva za instaliranje softvera za praćenje. 
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Dry Contact Signal 
Jedan dry kontakt (3A/250VAC) je na zadnjem panelu. Može da se koristi za prenos 
signala na spoljašnji uređaj kada napon baterije dostigne upozoravajući nivo. 

 

Stanje 

uređaja 
Opis 

Ulaz za dry kontakt 

NC & C NO & C 

Isključen Uređaj je isključen i nema struje na izlazu Zatvoren Otvoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uključen 

Izlaz se napaja sa mreže Zatvoren Otvoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Izlaz se 

napaja sa 

baterije 

 

 

 

 

 

Program 01 

je podešen 

na mrežu 

Napon 

baterije < 

niskog DC 

napona 
upozorava 

 
 

Otvoren 

 
 

Zatvoren 

Napon 

baterije > 

podešena 

vrednost u 

programu 13 

ili punjenje 

baterije je 

dostiglo 

floating 
stanje 

 

 

 

 
Zatvoren 

 

 

 

 
Otvoren 

 

 

 

 

 
Program 01 

je podešen 

na SBU ili 

solar prvo 

Napona 

baterije < 

podešena 

vrednost u 
programu 12 

 
 

Otvoren 

 
 

Zatvoren 

Napon 

baterije > 

podešena 

vrednost u 

programu 13 

ili punjenje 

baterije je 

dostiglo 

floating 
stanje 

 

 

 

 
Zatvoren 

 

 

 

 
Otvoren 
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NAČIN RADA 

Pokretanje ON/OFF 

 

Nakon što je uređaj pravilno instaliran i baterije ispravno povezane, pritisnite taster 
ON/OFF smešten na kućištu invertora. 

 

Rad i displej 
Displej, tri svetlosna indikatora i četiri tastera na prednjoj strani invertora, pokazatelji su 
stanja tog invertora i ulaznih/izlaznih informacija. 

 

LED indikatori 
 

Led indikator Poruke 

 
AC/INV 

 
Zeleno 

Stalno svetli 
Izlaz se napaja sa mreže u 

linijskom režimu rada 

Treperi 
Izlaz se napaja sa baterije ili PV u 

baterijskom režimu rada 

CHG Zeleno 
Stalno svetli Baterija je napunjena do kraja 

Treperi Baterija se puni 

FAULT Crveno 
Stalno svetli Problem kod invertora 

Treperi Upozorenje na invertoru 
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Funkcijski tasteri 
Funkcijski tasteri Opis 

ESC Izlaz iz režima podešavanja 

UP Vraćanje na prethodno odabrano 

DOWN Prelaz na sledeći odabir 

ENTER 
Potvrda odabranog ili ulaz u režim 

podešavanja 

IKONE NA LCD DISPLEJU 
 

 

 
 

Ikona Opis funkcije 

Informacije o ulazu 

AC AC ulaz 

PV PV ulaz 

INPUTBATT (kW, VA, %c, Hz) Ulazni napon, ulazna frekvencija, PV 

napon, napon baterije i struja punjenja 

Konfiguracija programa i informacije o greškama 
 Podešavanje programa 

 Upozorenja i šifre grešaka. 

Upozorenje: svetluca sa šifrom upozorenja. 

Greška: svetluca sa šifrom greške 

Izlazne informacije 

OUTPUTBATTLOAD (kW, VA, %c, Hz) Izlazni napon, izlazna frekvencija, procenat 

opterećenja, opterećenje u VA, opterećenje 

u W i strujapražnjenja. 
Informacije o bateriji 

CHARGING Nivo napunjenosti baterije 0-24%, 25-49%, 
50-74% i 75-100% u baterijskom režimu 
rada i stanje punjenja u linijskom režimu 
rada. 

U AC režimu, prikazivaće stanje punjenja baterije. 

Stanje Napon baterije LCD displej 

Režim konstantne struje / 

Režim konstantnog napona 

<2V/ćelija 4bar linije će svetlucati 

naizmenično 
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Režim konstantne struje / 

Režim konstantnog napona 

2 ̴ 2.083V/ćelija Bar linija na dnu će svetlucati, 

ostale 3 će naizmenično 

svetlucatiu. 

2.083 ̴ 2.167V/ćelija Dve bar linije na dnu će 

svetlucati, ostale 2 če 
naizmenično svetlucati. 

>2.167V/ćelija Tri bar linije će svetleti, 1 na vrhu 

će svetlucati. 
Floating režim. Baterije su napunjene. 4 bar linije svetle 

U baterijskom režimu , prikazivaće kapacitet baterije 

Procenat opterećenja Napon baterije LCD displej 

 
 

Opterećenje >50% 

<1.717V/ćelija Jedna linija baterije 

1.717/ćelija ̴ 

1.8V/ćelija 

Dve linije baterije 

1.8 ̴ 1.883V/ćelija Tri linije baterije 

> 1.883V/ćelija Četiri linije baterije 

 
 

50% > Opterećenje > 20% 

<1.817V/ćelija Jedna linija baterije 

1.817/ćelija ̴ 

1.9V/ćelija 

Dve linije baterije 

1.9 ̴ 1.983V/ćelija Tri linije baterije 

> 1.983V/ćelija Četiri linije baterije 

 
 

Opterećenje < 20% 

< 1.867V/ćelija Jedna linija baterije 

1.867/ćelija ̴ 

1.95V/ćelija 

Dve linije baterije 

1.95 ̴ 2.033V/ćelija Tri linije baterije 

> 2.033V/ćelija Četiri linije baterije 
 Podaci o opterećenju  

OVERLOAD Pokazatelj opterećenja 

 

Pokazatelj nivoa opterećenja 0-24%, 25-50%, 50-75% i 75-100% 

0% ̴ 25% 25% ̴ 50% 50% ̴ 75% 75% ̴ 100% 

Jedna linija Dve linije Tri linije Četiri linije 

 Podaci o režimu rada  

 
Uređaj je povezan na mrežu 

 
Uređaj je povezan na PV panel 

BYPASS Potrošači se snabdevaju sa mreže 

 
Pokazatelj rada mrežnog punjenja 

 

Pokazatelj rada punjenja sa DC/AC invertora 

 Bezvučni režim rada  



18  

 
Alarm je isključen 

 

LCD podešavanje 
Posle pritiska i držanja ENTER tastera na 3 sekunde, uređaj će ući u režim podešavanja. 

Pritiskom na taster UP ili DOWN birate željeni program. Pritiskom na taster ENTER 

potvrđujete odabrano, a tasterom ESC izlazite iz režima podešavanja. 

 

Podešavanje programa 

Program Opis Odabir opcija 

00 
Izlaz iz moda podešavanja Escape 

00 ESC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prioritet izlaznog izvora: 
Konfigurisanje prioriteta 

napajanja potrošača 

 Solarna energija napaja 
 potrošače kao prioritetna. 
 Ako solarna energija nije 
 dovoljna za napajanje svih 
 konektovanih potrošača, 
 Energija iz baterija će 
 napajati potrošače u isto 

Solar first vreme. Mreža napaja 

01 SOL potrošače samo kada se 
 desi: 
 - Solarna energija nije 
 dostupna 
 - Napon baterije pada do 
 upozoravajuće niskog 

 nivoa ili do tačke podešenje 
u programu 12. 

 
Utility first 

01 UtI 

Mreža napaja potrošače kao 
prioritetna. Solar i energija 

iz baterija napajaju 

potrošače samo kada mreža 
nije dostupna. 

 

 

 

 
SBU priority 

01SbU 

Solarna energija napaja 

potrošače kao prioritetna. 

Ako solarna energija nije 

dovoljna za napajanje svih 

konektovanih potrošača, 
energija iz baterija će 
napajati potrošače u isto 

vreme. Mreža napaja 

potrošače samo kada napon 

baterije pada do 

upozoravajuće niskog 
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   nivoa ili do tačke podešene 

u programu 12. 

 
 

02 

Maksimalna struja 

punjenja: konfigurisanje 

ukupne struje punjenja za 

solar i mrežu. 

(max. struja punjenja = 

mrežna struja punjenja + 

struja punjenja solara) 

Model 1KVA 12V 

02 10A 02 20A 

Model 3KVA 24V 

02 20A 02 30A 

Model 5KVA 48V 

 02 10A 02 20A 

02 30A 02 40A 

02 50A 02 60A (60A default) 

 

 

 
03 

 

 

 
Nivoa napona AC ulaza 

Appliances (default) 
03 APL 

Ako je odabrano, 
prihvatljivi nivo napona 

Ac ulaza će biti 90- 
280VAC 

UPS 
03 UPS 

Ako je odabrano, 

prihvatljivi nivo napona 

AC ulaza će biti 170 - 
280VAC 

 

 

 

 

 
04 

 

 

 

 

Režim uštede energije 
omogućen/onemogućen 

Režim uštede 

onemogućen 

(default) 
04 SdS 

Ako je onemogućen, bez 

obzira da li su 

konektovani potrošači 

veće ili manje snage, 

on/off stanje izlaza 
invertora neće biti 
izvršeno. 

Režim uštede 

omogućen 

04 SEП 

Ako je omogućeno, izlaz 

invertora će biti isključen, 

kada su konektorvani 

potrošači veoma mali ili 

nisu detektovani. 

 

 

 
05 

 

 

 
Tip baterije 

AGM (default) 

05 AGn 

Flooded 

05 FLd 

User - Defined 
05 USE 

Ako je odabrana ova 

opcija, napon punjenja 

baterije i nizak DC napon 

prekida mogu biti 
podešeni u programu 26, 
27 i 29 

 

06 
Automatsko restartovanje 

kada dođe do 

preopterećenja 

Restart disable 

(default) 
06 L├ d 

Restart enable 

06 L├ E 

 

07 
Automatsko restartovanje 
kod previsoke temperature 

Restart disable 

(default) 
07 t├ d 

Restart enable 

07 t├ E 
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08 
Izlazni napon (dostupan 

samo za 120Vac modele) 

110V 
08 110v 

120V (default) 

08 120v 

09 Izlazna frekvencija 
50Hz (default) 
09 50Hz 

60Hz 
09 60Hz 

 

 

 

 

 

 

 
11 

 

 

 

 

 

 
 

Maksimalna stuja 
punjenja mreže 

Opcije dostupne za 1KVA 

10A 
11 10A 

20A(default) 
11 20A 

Opcije dostupne za 3KVA 

20A 
11 20A 

30A 
11 30A 

Opcije dostupne za 5KVA 

2A 
11 2A 

10A 
11 10A 

20A 
11 20A 

30A (default) 
11 30A 

40A 

11 40A 

50A 

11 50A 

60A 
11 60A 
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Podešavanje tačke napona 

nazad na mrežni izvor 

kada se odabira SBU 

priority ili Solar first u 

programu 01 

Opcije dostupne za 1KVA model: 

11.0V 
12 11.0V 

11.3V 
12 11.3V 

11.5V (default) 

12 11.5V 

23.5V 
12 11.5V 

12.0V 
12 12.0V 

12.3V 
12 12.3V 

12.5V 
12 12.5Vv 

12.8V 
12 12.8V 

Opcije dostupne za 3KVA model: 

22.0V 
12 22.0V 

22.5V 
12 22.5V 

23V (default) 

12 23V 

23.5V 
12 23.5V 

24V 
12 24V 

24.5V 
12 24V 

25.0V 
12 25.0V 

25.5V 
12 25.5V 

Opcije dostupne za 5KVA model: 

44V 
12 44V 

45V 
12 45V 

46V (default) 

12 46V 

47V 
12 47V 

48V 49V 
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  12 48V 12 49V 

50V 
12 50V 

51V 
12 51V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podešavanje tačke napona 

nazad na režim baterije 

kada je odabrano SBU 

priority ili Solar first u 

programu 01 

Opcije dostupne za 1KVA model: 

Bettery fully charged 
13 FUL 

12V 
13 12.0 V 

12.3V 
13 12.3V 

12.5V 
13 12.5V 

12.8V 
13 12.8v 

13.0V 
13 13V 

13.3V 
13 13.3V 

13.5V (default) 

13 13.5V 

13.8V 
13 13.8V 

14.0V 
13 14V 

14.3V 
13 14.3V 

14.5V 
13 14.5V 

Opcije dostupne za 3KVA model: 

Battery fully charged 

13 FUL 

24V 
13 24v 

24.5V 
13 24.5V 

25V 
13 25.0V 

25.5V 
13 25.5V 

26V 
13 26V 

26.5V 
13 26.5V 

27.0V (default) 

13 27.0V 

27.5V 
13 27.5V 

28.0V 
13 28.0V 

28.5V 
13 28.5V 

29.0V 
13 29.0V 

Opcije dostupne za 5KVA model: 

Battery fully charged 

13 FULL 

48.0V 
13 48.0V 

49.0V 
13 49.0V 

50.0V 
13 50.0V 

51.0V 
13 51.0V 

52.0V 
13 52.0V 

53.0V 
13 53.0V 

54.0V (default) 

13 54.0V 

55.0V 
13 55.0V 

56V 
13 56V 

57V 
13 57V 

58V 
13 58V 
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16 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prioritet izvora punjenja 

Konfiguracija prioriteta 

izvora punjenja 

Ako invertor/punjač radi u Line, Standby ili Fault 

režimu, izvor punjenja može da se programira na 

sledeći naćin: 

Prvo solar 

16 C50 

Solarna energija će puniti 

bateriju kao prvi prioritet. 

Mreža će puniti bateriju 

samo kada solarna 
energija nije dostupna 

Prvo mreža 

 

16 CUt 

Mreža će puniti bateriju 

kao prvi prioritet. Solarna 

energija će puniti bateriju 

samo energija mreže nije 

dovoljna. 

Solarna i mreža 

(dostupno samo za 

5KVA model) 
16 SПU 

Solarna energija i mreža 

će puniti bateriju u isto 

vreme 

 

Samo solar 

16 050 

Solarna energija je jedini 

izvor punjenja bez obzira 

da li je mreža dostupna ili 
ne. 

  Ako invertor/punjač radi u baterija režimu ili 

režimu uštede energije, samo solarna energija 

može puniti bateriju. Solarna energija će puniti 
bateriju ako je dostupna i dovoljna. 

18 Kontrola alarma 
Alarm on (default) 
18 bON 

Alarm off 
18 bOF 
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Automatski povratak na 
displej podešen po 

default-u 

 

 

Povratak na default 
displaj 
19ESP 

Ako je odabrano, bez 

obzira kako korisnici gase 

displej, on će se 

automatski vratiti na onaj 

podešen po default 

(ulazni napon/izlazni 

napon) nakon što se 

nijedan taster ne pritiska 

duže od 1min. 

 

20 
Kontrola pozadinskog 

svetla 

Backlight on 

(default) 
20 LON 

Backlight off 

20 LOF 

22 
Zvuk alarma kada je 

primarni izvor prekinut 

Alarm on (default) 

22 AON 

Alarm off 

22 AOF 

 
23 

Obilaženje kod 

preopterećenja: Kada je 

omogućeno, uređaj će 
preći na linijski sistem 

Bypass disable 
(default) 

 

23 BYd 

Bypass enable 

 
 

23 bYE 
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 rada ako se pojavi 

preopterećenje u baterija 

režimu. 

  

25 Snimanje šifre problema 
Record enable 

25 FEN 

Record disable (default) 

25 FdS 

26 
Ukupan napon punjenja 

(C.V napon) 

24V model default podešavanje: 28.2V 

C u 26 28.2 

  48V model default podešavanje: 56.4 

Cu 26 56.4 

  Ako je u programu 5 odabrano samopodešavanje. 

ovaj program mora da se podesi. Nivo za 

podešavanje je od 24.0V do 29.2V za 24V modele 
i od 48.0V do 58.4V za 48V model. Povećanje pri 
svakom kliku je 0.1V 

 

27 

 

Floating napon punjenja 
24V model podešen na 27.0V 

FLu 27 27.0 
48V model podešen na 54.0V FLu 27 54.0 

  Ako je u programu 5 odabrano samopodešavanje, 

ovaj program može da se podesi. Nivo 

podešavanja je od 25.0V do 29.2V za model 24V 

i 48.0V do 58.4V za 48V model. Povećanje pri 

svakom kliku je 0.1V 

29 Nizak DC cut-off napon 
24V model default podešavanje: 21.0V 

COu 29 21.0 

  48V model default podešavanje: 42.0V 
COu 29 42.0 

  Ako je u programu 5 odabrano samopodešavanje, 

ovaj program može da se podesi. Nivo 

podešavanja je od 20.0V do 24.0V za model 24V 

i 40.0V do 48V za 48V model. Povećanje pri 

svakom kliku je za 0.1V. Nizak DC cut-off napon 

će biti vraćen na podešenu vrednost bez obzira 
koji procenat potrošača je konektovan. 

 

 

 

31 

Balans solarne energije: 

Kada je omogućen, 

solarna ulazna snaga že 

biti automatski podešena 

prema energiji 

konektovanih potrošača. 

(Dostupno samo za 

modele 4KVA i 5KVA) 

 
 

Solar power balance 

enable (Default): 

 
 

31SbE 

Ako je odabrano, solarna 

ulazna energija će se 

automatski podešavati 

prema sledećoj formuli: 

Max. solarna ulazna 

energija = Max. energija 

punjenja baterije + 

energija konektovanih 
potrošača 

  Solar power balance 

disable: 

Ako je odabrano, solarna 

ulazna energija će biti ista 

kao max. energija 
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31 Sbd 

punjenja baterije bez 

obzira koliko potrošača je 

konektovano. Max. 

energija punjenja baterije 

će se bazirati na 

podešenoj struji u 

programu 02. (Max. 

solarna energija = max. 

energija punjenja baterije) 
 

Displej 
Informacije na LCD displeju se menjaju pritiskom na tastere UP ili DOWN sledećim 

redom: ulazni napon, ulazna frekvencija, PV napon, MPPT struja punjenja, MPPT snaga 

punjenja, napon baterije, izlazni napon, izlazna frekvencija, procenat potrošnje, potrošnja 

u VA, potrošnja u Watt, DC struja pražnjenja, glavna CPU verzija i druga SPU verzija. 

Odabir informacija LCD displej 

 

Ulazni napon/izlazni napon (Podešeno) 

 

 

 

 
Ulazna frekvencija 

 

 

 

 
PV napon 

 

 

 

 

 
 

Struja punjenja 
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Snaga punjenja 

 

 

 

Napon baterije/DC struja pražnjenja 

 

 

 

 
Izlazna frekvencija 

 

 

 

 

 

 

 
Procenat potrošnje 

 

 

 

 

 

 
Potrošnja u VA 
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Potrošnja u Watt 

 

 

 
Provera glavne CPU verzije 

 

 

 

 
Provera druge CPU verzije 

 

 
 

Opis načina rada 

Način rada Opis LCD displej 

Standby režim / Režim  Punjenje preko mreže 

uštede energije 

Napomena: 

*Standby režim: Invertor 

još nije uključen, ali može 

puniti bateriju bez AC 

 
 

 

 

Nema izlaza od invertora, 

Punjenje preko PV energije 
 

 
izlaza. ali još uvek može puniti 

Nema punjenja 
 

 
 

 

 

 

 

*Režim uštede energije: baterije. 

Ako je omogućen, izlaz  

invertora će biti isključen  

kada su konektovani  

potrošači mali ili nisu  

detektovani  
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Režim greške 
Napomena 

*Režim greške: Greške su 

uzrokovane problemom u 

unutrašnjosti sistema ili 

spoljašnjim razlozima kao 

što su previsoka 

temperatura, kratki spoj 

na izlazu itd. 

 

 

 

PV energija i mreža 
mogu puniti baterije 

Punjenje preko mreže (Dostupno 

samo za 1KVA/3KVA modele) 

 

Punjenje preko PV energije 
 

 

Nema punjenja 
 

 

Režim greške 
Napomena: 

*Režim greške: Greške su 

uzrokovane problemom u 

unutrašnjosti sistema ili 

spoljnim razlozima kao 

što su previsoka 

temperatura, kratki spoj 
na izlazu itd. 

 
Mreža može napajati 

potrošače kada se 

uređaj pokreće bez 

baterije (Dostupno 

samo za 4K/5K modele 

sa pojačanim radom) 

Energija iz mreže 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Linijski režim 

 

 

Uređaj će obezbeđivati 

izlaznu energiju iz 

mreže. On će takođe 

puniti bateriju u 

linijskom režimu. 

Punjenje preko PV energije 
 

 

Punjenje sa mreže 

 

 

 

 
Režim baterije 

 

 
Uređaj će održavati 

izlaznu energiju sa 

baterijske i PV energije 

Energija sa baterijske i PV energije 
 

 

Energija samo sa baterije 
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Šifre grešaka 
Šifra greške Opis Displej 

01 Ventilator je zaključan kada je invertor isključen. 01 

02 Previsoka temperatura 02 

03 Napon baterije je previsok 03 

04 Napon baterije je prenizak 04 

05 Kratak spoj na izlazu ili previsoka temperatura su 

detektovani preko unutrašnjih komponenti invertora 

05 

06 Izlazni napon je neuobičajen. (za 1K/2K/3K 

modele) Izlazni napon je previsok. (za 4K/5K 

modele) 

06 

07 Prekid preopterećenja 07 

08 Bus napon je previsok 08 

09 Problem sa bus soft start 09 

11 Problem sa glavnim relejem 11 

51 Previsoka struja ili nagli skok napona 51 

52 Bus napon je prenizak 52 

53 Problem sa soft start invertora 53 

55 Previsok DC napon na AC izlazu 55 

56 Kontakt baterije otvoren 56 

57 Problem sa strujnim senzorom 57 

58 Izlazni napon prenizak 58 

Napomena: Šifre grešaka 51, 52, 53, 55, 56, 57 i 58 su dostupne samo za 4KVA/5KVA 

modele. 

Pokazatelj upozorenja 

Šifra 

upozorenja 

Opis Zvučni alarm Ikona 

treperi 

01 Ventilator je zaglavljen kada 

je invertor uključen 

Signal tri puta svake 

sekunde 
01 

03 Baterija je prepunjena Signal jednom svake 

sekunde 
03 

04 Slaba baterija Signal jednom svake 
sekunde 

04 

07 Preopterećenje Signal jednom svake 0.5 
sekunde 

07 
OVERLOAD 

10 Smanjivanje izlazne snage Signal dva puta svake 3 

sekunde 
10 

12 Solarni punjač staje zbog 

prazne baterije 

 12 

13 Solarni punjač staje zbog 

visokog PV napona 

 13 

14 Solarni punjač staje zbog 
preopterećenja 

 14 
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SPECIFIKACIJA 

Tabela 1 Specifikacija linijskog režima 

Model invertora 1KVA 3KVA 5KVA 

Oblik signala ulaznog 

napona 
Sinusoidni (mreža ili generator) 

Nominalni ulazni 
napon 

230V 

Nizak gubitak napona 
170V ± 7V (UPS) 

90V ± 7V (primena) 

Nizak gubitak 

povratnog napona 

180V ± 7V (UPS) 
100V ± 7V(primena) 

Visok gubitak napona 280V ± 7V 

Nizak gubitak 

povratnog napona 
270V ± 7V 

Max AC ulazni napon 300V 

Nominalna ulazna 

frekvencija 
50HZ / 60Hz (automatsko detektovanje) 

Nizak gubitak 

frekvencije 
40 ± 1Hz 

Nizak gubitak 

povratne frekvencije 
42 ± 1Hz 

Visok gubitak 

frekvencije 
65 ± 1Hz 

Visok gubitak povratne 

frekvencije 
63 ± 1Hz 

Zaštita od kratkog 
spoja na izlazu 

Strujni prekidač 

Efikasnost (Line režim) 
> 95% (nizivno R opterećenje, baterija u potpunosti 

napunjena) 

Vreme prenosa 
10ms tipično (UPS) 

20ms tipično (primena) 

Smanjenje izlazne 

snage: 

Kada AC ulazni napon 

padne na 96V ili 170V 

zavisno od modela, 

izlazna snaga će se 

smanjiti. 
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Tabela 2. Specifikacija invertor režima 

Model invertora 1KVA 3KVA 5KVA 

Nominalna izlazna snaga 1KVA/0.8KW 3KVA/2.4KW 5KVA/4KW 

Oblik signala ulaznog 

napona 
Čist sinus 

Regulacija izlaznog napona 230V ± 5% 

Izlazna frekvencija 50Hz 

Efikasnost 90% 

Zaštitaod preopterećenjja 5s@≥150% opterećenja; 10s@110% ̴ 150% opterećenja 

Kapacitet udarnog napona 2x nominalna snaga na 5sekundi 

Nominalni DC ulazni napon 12 VDC 24 VDC 48 VDC 

Napon hladnog starta 11.5 VDC 23.0 VDC 46.0 VDC 

Upozoravajuće nizak DC 

napon 
Opterećenje <20% 

 
 

11.0 VDC 

 
 

22.0 VDC 

 
 

44.0 VDC 

20%<opterećenje<50% 10.7 VDC 21.4 VDC 42.8 VDC 

Opterećenje ≥50% 10.1 VDC 20.2 VDC 40.4 VDC 

Upozoravajuće nizak DC 

povratni napon 
Opterećenje <20% 

 
 

11.5 VDC 

 
 

23.0 VDC 

 
 

46.0 VDC 

20%<opterećenje<50% 11.2 VDC 22.4 VDC 44.8 VDC 

Opterećenje ≥50% 10.6 VDC 21.2 VDC 42.4 VDC 

Nizak DC napon isključenja 
Opterećenje <20% 

 

10.5 VDC 
 

21.0 VDC 
 

42.0 VDC 

20%<opterećenje<50% 10.2 VDC 20.4 VDC 40.8 VDC 

Opterećenje ≥50% 9.6 VDC 19.2 VDC 38.4 VDC 

Visok DC napon oporavka 14.5 VDC 29 VDC 58 VDC 

Visok DC napon isključenja 15.5 VDC 31 VDC 60 VDC 

Utrošak energije - bez 

opterećenja 
<15W <20W <50W 

Utrošak energije - režim 
uštede energije 

<5W <10W <15W 
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Tabela 3. Specifikacija režima punjenja 

Mrežni režim punjenja 

Model invertora 1KVA 3KVA 5KVA 

Algoritam punjenja 3-Step 

AC struja punjenja 10/20A 20/30A 2/10/20/30/60A 

 

Ukupan 

napon 

punjenja 

Flooded 

baterije 
14.6 29.2 58.4 

AGM/G 

el 

baterije 

 

14.1 
 

28.2 
 

56.4 

Napon floating 

punjenja 
13.5 VDC 27 VDC 54 VDC 

Kriva punjenja 
 

 

Solarni režim punjenja 

Struja punjanja 

(PWM) 
50A 

Sistemski DC napon 12VDC 24VDC 48VDC 

Radni opseg 15 ̴ 18VDC 30 ̴ 32VDC 60 ̴ 72VDC 

Maksimalni 
fotonaponski niz 
napona otvorenog 

kola (Voc) 

 
40VDC 

 
80VDC 

 
105VDC 

Potrošnja u standby 1W 2W 

Preciznost DC 

napona 
+/- 0.3% 

Mrežno i fotonaponsko punjenje 

Invertor Model 1KVA / 3KVA 5KVA 

Maksimalna struja 

punjenja 
50A 110A 

Uobičajena struja 

punjenja 
50A 50A 
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Tabela 4. Opšta specifikacija 

Model 

invertora 
1KVA 3KVA 5KVA 

Sertifikat 

sigurnosti 
CE 

Radna 
temperatura 

0 ̊ C do 55̊ C 

Temperatura 
skladištenja 

-15̊ C ̴ 60̊ C 

Dimenzije 

DxŠxV mm 
95x240x316 100x272x355 120x295x468 

Neto težina, 
kg 

5.0 6.9 9.8 

 

Problemi 

Problem LCD/LED/Alarm 
Objašnjenje / Mogući 

uzrok 
Šta učiniti 

Uređaj se 

automatski 

isključi 

prilikom 

procesa 
startovanja 

 

LCD, Led indikatori i 

alarm će biti aktivni 3 

sekunde, posle toga će 

se isključiti. 

 
Napon baterije je 

prenizak 

(<1.91V/ćelija) 

 
1. Napunite 

baterriju. 
2. Zamenite bateriju. 

 

Uređaj ne 

reaguje posle 

uključivanja 

 
 

Nema reakcije. 

1. Napon baterije je 
prenizak (<1.4V/ćelija) 

2.Polaritet baterije je 

pogrešno povezan 

1. Proverite da li su 

baterije ispravno 
povezane. 

2. Napunite bateriju. 
3. Zamenite bateriju 

 

 

 

 
Mreža 

postoji, ali 

uređaj radi u 

baterijskom 

režimu. 

Na LCD je prikazan 

ulazni napon 0 i zeleni 

LED indikator svetluca 

 

Ulazni osigurać je 
iskočio 

Proverite da li je AC 

osigurač iskočio i 

da li je AC strana 
ispravno povezana 

 

 

 

Zeleni LED indikator 
svetluca 

 

 

 
Nedovoljan kvalitet 

struje (mrežni 

priključak ili agregat) 

1. Proverite da li su 

AC kablovi previše 

tanki i/ili predugi 

2. Proverite da li 

agregat (ako postoji) 

ispravno radi i da li 

je podešeni opseg 

ulaznog napona 

ispravan (UPS- 
->aparati) 

 
Zeleni LED indikator 

svetluca 
Podesite solar kao 

prioritet izlaznog izvora 

Promenite prioritet 

izlaznog izvora na 

mrežu 
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Kada je 

uređaj 

uključen, 

unutrašnji 

relej se 

naizmenično 

uključuje i 
isključuje 

 

 

LDC displej i LED 
indikatori svetlucaji 

 

 

Baterija je 
diskonektovana 

 

 
Proverite da li je 

baterija ispravno 

povezana 

 

Problem LCD/LED/Alarm 
Objašnjenje / Mogući 

uzrok 
Šta učiniti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alarm se 

konstantno 

čuje i 

uključen je 

crveni LED 

indikator. 

 
Šifra greške 07 

Preopterećenje. Invertor 
je opterećen 110% i 

vreme je isteklo. 

Isključite neke 

potrošače da biste 

smanjili 
preopterećenje. 

 

 

 
Šifra greške 05 

 

Kratak spoj na izlazu 
Proverite povezanost 

i smanjite 
opterećenje 

Temperatura 

unutrašnjeg konvertora 

je preko 120 ̊ C 
(Moguće samo za 1- 

3KVA modele) 

 
Proverite da ,i je 

blokiran protok 

vazduha ili je 

temperatura okolin 

previsoka. 
 

Šifra greške 02 
Unutrašnja temperatura 

komponenti invertora je 

preko 100 ̊ C 

 

 

Šifra greške 03 

Baterija je prepunjena 
Odnestite bateriju u 

servisni centar 

 
Napon baterije je 

previsok 

Proverite da li 

specifikacija i 

količina baterija 

odgovaraju 
zahtevima 

Šifra greške 01 
Problem sa 

ventilatorom 
Zamenite ventilator 

 
Šifra greške 06/58 

Problem na izlaznoj 
strani (Napon invertora 

ispod 190Vac ili viši od 

260Vac) 

1. Smanjite 
opterećenje 

2. Odnesite bateriju 

u servisni centar 

Šifra greške 

08/09/53/57 

Problem sa unutrašnjim 

komponentama 

Odnesite bateriju u 

servisni centar 
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Šifra greške 51 

Previsokka struja ili 

udarni napon 

Restartujte uređaj, 

ako se greška 

ponovi, odnesite 

bateriju u servisni 

centar. 

Šifra greške 52 Bus napon je prenizak 

Šifra greške 55 
Izlazni napon nije 

balansiran 

 
Šifra greške 56 

Baterija nije ispravno 
povezana ili je izgoreo 

osigurač 

Ako je baterija 

ispravno povezana, 

odnesite bateriju u 
servisni centar 

 

Dodatak: Tabela prosečnog back-up vremena 

Model Opterećenje (VA) 
Backup vreme 12VDC 

100Ah (min) 

Backup vreme 

12VDC 200Ah (min) 

 

 

 

 
1KVA 

100 766 1610 

200 335 766 

300 198 503 

400 139 339 

500 112 269 

600 95 227 

700 81 176 

800 62 140 

900 55 125 

1000 50 112 

 

Model Opterećenje (VA) 
Backup vreme 24VDC 

100Ah (min) 

Bacup vreme 24VDC 

200Ah (min) 

 

 

 

 
3KVA 

300 449 1110 

600 222 525 

900 124 303 

1200 95 227 

1500 68 164 

1800 56 126 

2100 48 108 

2400 35 94 

2700 31 74 

3000 28 67 
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Model 

 

Opterećenje (VA) 
Backup vreme 

48VDC 100Ah (min) 

Backup vreme 

48VDC 200Ah 
(min) 

 

 

 

 
5KVA 

500 613 1288 

1000 268 613 

1500 158 402 

2000 111 271 

2500 90 215 

3000 76 182 

3500 65 141 

4000 50 112 

4500 44 100 

5000 40 90 
 

Napomena: Backup vreme zavisi od kvaliteta baterije, starosti baterije i tipa baterije. 

Specifikacija baterije može varirati zavisno od različitih proizvođača. 


